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Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.
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The German version of this guideline shall be taken as authorita-
tive. No guarantee can be given with respect to the English trans-
lation.
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Vorbemerkung
Mit dieser Richtlinie, die in dem Ausschuss
VDI 2075 der VDI-Gesellschaft Technische Gebäu-
deausrüstung erarbeitet worden ist, werden Hinweise
für die Auslegung, Ausführung und Abnahmeprü-
fung der TGA sowie Hinweise für die Instandhaltung
und Instandsetzung (Modernisierung) von Eissport-
anlagen gegeben.

Allen ehrenamtlichen Mitarbeitern an dieser Richt-
linie sei auf diesem Wege herzlich gedankt.

Alle Rechte vorbehalten, auch das des Nachdruckes,
der Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie), der Spei-
cherung auf elektronischen Datenträgern oder in
Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung,
auszugsweise oder vollständig. Die Nutzung dieser
VDI-Richtlinie als konkrete Arbeitsunterlage ist un-
ter Wahrung des Urheberrechtes z.B. durch Kopieren
auf lizenziertem Kopierpapier des VDI möglich.
Auskünfte dazu, auch z.B. zur Nutzung im Wege der
Datenverarbeitung, erteilt die Abteilung VDI-Richt-
linien im VDI.

1 Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt für Anlagen mit Kunsteisflä-
chen. Anzahl, Art und Größe der Eisflächen können
unterschiedlich sein und werden durch die Nutzungs-
anforderungen aus öffentlichem Eislauf- bzw. Schul-
und Vereinssport bestimmt (Tabelle 1). Sie können
mit und ohne Zuschauerplätze versehen sein. Es wird
unterschieden nach DIN 18 036 „Eissportanlagen;
Anlagen für den Eissport mit Kunsteisflächen;
Grundlagen für Planung und Bau“ in:
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Preliminary note
This guideline, which was drafted by the VDI 2075
Committee of the VDI Society for Technical Build-
ing Services, contains recommendations for design-
ing, constructing and conducting final certification
inspections of the technical installations in ice sport
facilities (ice rinks), as well as for their maintenance
and renovation (modernization).

All rights reserved. No part of this guideline may be
reprinted, reproduced (by photocopying, microcopy-
ing), stored in electronic data-processing systems, or
translated. Using this guideline as a specific working
document is permissible provided that the copyright
is respected (e.g. by copying on licensed VDI copy-
ing paper). Further information on this aspect, also
with respect to the use of this guideline in IT-systems,
can be obtained from the guidelines department of
VDI.

1 Scope
This guideline applies to facilities with artificial ice
surfaces. The number, kind and size of the ice sur-
faces can vary and will be determined by the demands
of public skating or school and club sports (Table 1).
They can be built with and without space for specta-
tors. According to DIN 18 036 ”Ice sport facilities;
ice sport facilities with artificial ice; rules for plan-
ning and construction“ they are classified as:




